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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее пособие разрабогано в развитие Московских городских строитеть 

ных норм МГСН 2 0497 Догустимые уровни шума. вибраций и требования к ›в\ко 

изоляции в жилых и общественных зданиях 

Инженерное обору юванне устанавливаемое в жилых и общественных злавиях. 

во многих случаях является 'илочником воздушного шума и вибраций Возлминый 

шум и особенно вибрации, распространяясь с малым затуханием по несушим и и рал 

дающим конструкциям зданий. а также по различным трубопроволам и стенкам кана 

лов и шахт в зданиях  излучаются ими в виде структурного шума во многих помеше 

ниях. даже значительно удаленных от источника шума и вибраций. 

Защита от воздушного шума, создаваемого инженерным оборудованием ренш 

ется чаше всего планировочнычми методами и надлежащим выбором звуконзоляцин ог 

ражчающих конструкний помешения. где оно установлено, а также устройством глу 

шителей шума з системах вентиляции н кондиционирования воздуха. 

Для выбора звукоизоляции ограждающих конструкний от воздушного илма в 

Пособии приводится методика расчета требуемой звукоизоляции ограждающих конст 

рукинй помещений, где установлено инженерное оборудование. 

Вопросы защиты: от воздушного шума, создаваемого системами вентиляции и 

кондиционирования! возлуха. н распространяющегося по воздуховодам, изложены в 

“Руководстве по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных услано 

вок (М Стройиздат, 19821 н в настояшем Порабии не рассматриваются 

Защита от структурного шема должна осмцествляться методами акустической 

виброизоляции инженерного оборудования и его коммуникаций. 

В настоящем Пособии излагается методика расчета акустической виброизоляции 

инженерного оборудования. а таюже даются рекомендации по архитектурно 

планировочным мероприятиям н конструктивным решениям, обеспечивающим зашиту 

от структурного и воздужвоего шума, создаваемых инженерным оборудованием зна 

ний 

При защите от структурного итума инженерного оборудования меходами акустической виброизоляции 
обеспечивается соблюжение допустимых уровией вибрации ло MICH 2 0497 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пособие содержит методы расчета и рекомендации по архитек 

турнопланировочным и строительноакустическим мероприятиям, направленным на 

защиту от шума и вибраций, создаваемых инженерным оборудованием зданий Особое 

внимание в Пособии уделено методикам расчета, проектирования и выбора конструк 

тивных решений, обеспечивающих требуемую акустическую виброизоляцию различ» 

ных типов инженерного оборудования зданий 

2 АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Инженерное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры, на 

сосные установки, встроенные трансформаторы, лифтовые лебедки итп должно рас 

полагаться в отдельных изолированных помещениях, предпочтительно в подвальных 

или технических этажах зданий 

2.2. При проектировании следует стремиться к тому, этобы помешения с инже 

нерным оборудованием не примыкали к помещениям, требующим защиты от шума 

2.3. Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между ле 

стничными мартами и с отделением шахты: от конструкций здания 

К встроенной лифтовой шахте могут примыкать помещения, не требующие за 

щиты от шума (холлы, коридоры, кухня, санитарные узлы). Лифтовая шахта независи 

мо OT планировочного решения должна иметь самостоятельный фундамент 

2.4 При расположении трубопрозодов систем водоснабжения и канализации в 

шахтах, последние не должны примыкать к помещениям, требующим защиты от шума. 
‘2.5. Шахты мусоропроводов не должны примыкать к помещениям, требующим 

защиты от шумаВ помещениях ana сбора мусора следует предусматривать 

«плавающий» пол. 



3. ТРЕБУЕМАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА ОГРАЖДАЮЩИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ ЗДАНИЙ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЕМ С ИНЖЕНЕРНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И ЗАЩИЩАЕМЫМИ ОТ ШУМА ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ЗДАНИЙ 

3.1. Требуемую изоляцию воздушного шума R,,, ‚ дБ, ограждающей конструкци 

ей в октавной полосе частот следует определять по формуле 

в, 101g 510%" 10IgB,, 101gB, +10igS—L,,, +6, (1) 
i=] 

где Ly уровень звуковой мошности 1го инженерного оборудования, установ 

ленного в помещении, в октавной полосе частот, дБ: 

Ви, Ви соответственно постоянные помещения с инженерным оборудованием и 

помещения, защишаемого от шума, м’: 
5 общая площадь ограждающей конструкции, через которую нгум проникает в 

зашищшаемое помешение, м”; 
Lyon, допустимый октавный уровень звукового давления в защищаемом от шума 

помещении, дБ; 

п количество источников пгума. 

Постоянную помещения В (Ви и B,) без звукологлощающих облицовок и штуч 

ных звукопоглотителей в октавных полосах частот следует определять по формуле 

ВВь X (2) 

где Вюю постоянная помещения, м’, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, 

У 3 равиая 56’ где У объем помещения, м”. 

X частотный множитель, определяемый потаблице 1 
Таблица 1 

Объем Частотный множитель X на среднегеометрических частотах 

помещения, октавных полос 

У. м? 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

\<200 0,8 0,75 0,7 08 т 1,4 1,8 2.5 
V= 2001000 0,65 0.62 0,64 0,75 1 1,5 24 42 



Постоянную помещения Boo, при наличии звукопоглошающих облицовок и 

ппучных звукопоглотителей рассчитывают в следующей последовательности: 

а) определяют по формуле (2) постоянную помещения В, m’; 
6) определяют средний коэффивиент звукопоглощения о в помещении до уст 

ройства звукопоглошающей облиповки и размещения штучных звукопоглотителей по 

формуле 

В 
“= B+S,,. (3) 

где В то же, что в формуле (2); 

Sap общая плошадь внутренних ограждающих поверхностей помещения, 

8) определяют величину звукопоглощения А, м?, необпицованных внутренних 

ограждающих поверхностей но формуле: 

А a(Sup Sosa (4) 

где и So, то же, что в формуле (3); 

Зов. площель звукопоглощающей облицовки, м”; 
г) определяют величину дополнительного поглощения AA, м”, по формуле 

AA боб. Seta, Аше Dar. (5) 

THE сои. реверберапионный коэффициент звукопоглощения 3BYKOMOTHONIAIO 

щей облицовки в данной октавной полосе частот (сы. СНиП 11277, 4.1); 

Зов. ТО Же, что в формуле (4); 

Agr. величина звукопоглощения впучного звукопоглотителя в данной полосе 

частот, м? см. СНиП П1277, 4. П) 

Пит. Количество ппучных звуконоглотителей; 

д} определяют средний коэффипиент звукопоглощения с; в помещении со зву 

копогяощакищей облицовкой и нпучными звукопоглотителями по формуле 

a, =А+4А 
Заз. 

где то же, что 3 формуле (4): 

AA то же, что в формуле (5); 
Sorp. ТО же, ЧТО B формуле (3); 

(6) 



e) определяют постоянную акустически обработанного помещения В.вз, м?, по 

формуле 

А+АА Buss (7) 
1 а, 

rac А, AA ис, то же, что в формуле (6} 

32. Выбор ограждающих, конструкций помещения с инженерным оборудовани 

ем в соответствии с требуемой изоляцией возлушного шума, R,,, производят по катало 

гам звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций и с помошью Пособия к 

MICH 2 0497 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий» М „1998 

4 ТРЕБУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ВИБРОИЗОЛЯНИИ 

41 Эффективность акустической виброизолянии агрегатов инженерного обору 

вования (nance агрегаты) AL, ab, ориентировочно определяют по формуле 

AL 20 te (8) 

где основная расчетная частота вынуждающей силы агрегата, Ги, 

Ё собственная частота колебаний виброизолированного агрегата в верти 

кальном направлении, Ги 

4 2. Для обеспечения допустимых уровней шума и вибраций в помещениях жи 

лых и общественных зданий, создаваемых работой инженерного оборудования, необ 

ходимо соблюдение двух условий 

а) эффективность акустической виброизоляции агрегата AL не должна быть 

меньше значений AL,,, приведенных в табл 2, 

6) собственная частота колебаний виброизолируемого агрегата в вертикальном 

направлении ©, не должна превьзпать значений допустимых частот собственных коле 

баний в вертикальном направлении Е определенных по рис 1, в зависимости от 

частоты врашения элементов виброизолируемого агрегата №, мин", требуемой эффек 

тивности виброизоляции AL,, „дБ, и типа перекрытия, на котором установлен агрегат 

8 
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Частота враще ais, М, мич! 

Рис. Допустимая частота собственных вертикальных 

колебаний внброизолирозанного агрегата 

а полвальные этажн; б тяжёлые железобетонные 

перекрытия (С 500 кг/м?); в лёгкие бетонные 

перекрытия 500 >С>200кгри?); 

(вифры внутри графика указывают требуемую 

эффективность виброизоляции AL.» 1b). 
Примечание. Предельно допустимая частота собственных вертн 

хальных колебаний зтрегата Е „и, не должна превышать значе 
ний, огреничевных пунктирными линиями для соответствующих 

типов перекрытий 
9 



При этом, если в агрегате имеются части, врашающиеся с неодинаковой частотой, за 

расчетную принимается наименьшая частота вращения. 

Таблица 2 

Вид инженерного оборудования Требуемая эффективность акустической 

виброизоляции AL, дБ 

Центробежные компрессоры 30 

Поршневые компрессоры мощностью 

кВт 

Ho 11 17 

от 15 до 44 20 

от 55 до 110 26 

Встроенные трансформаторы 28 

Автономные кондиционеры 20 

Центробежные насосы 26 

Лифтовые лебедки 24 

Крышные котельные 23 

Центробежные вентиляторы с частотой 

врашения, М, мин"! 
более 800 26 

от 500 до 800 2026 

от 350 до 500 1720 

от 200 ло 350 1117 

Примечание: Для обеспечения допустимых уровней шума и вибрации от инже 

нерного оборудования в жилых домах, гостиницах, административных зданиях, обще 

ственных зданиях категории А (по MICH 2 0497), а также в больницах, домах отдыха, 

санаториях, театрах и библиотеках требуемая эффективность виброизоляции А», 
должна быть на 5 дБ выше указанной в таблице, допустимая собственная застота коле 
баний fron, Определенная но графику рис. 1, должна быть уменыпена в 1,8 раза. 

Для крышных котельных и автономных хонлинионеров основная расчетная частота вынуждающей 
силы выбирается по начменышей частоте вращения установленных агрегатов (насосов, компрессоров, 
вентиляторов) 

10 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРЕБУЕМОЙ МАССЫ —ВИБРОИЗОЛИ 

РОВАННОГО АГРЕГАТА И ТРЕБУЕМОЙ СУММАРНОЙ ЖЕСТКО 
CTH 

ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

5.1. Для выполнения условий, перечисленных в п.4.2, необходимо чтобы 

общая требуемая масса виброизолируемого агрегата с вращающимися частями 

Мъ», кг, была не меньше, чем рассчитанная по формуле: 

2,5 5. М, 
М 2———_ 6) ТР ло 

где эксцентриситет вращающихся частей агрегата, м (для вентиляторов и 

насосов можно приближенно принимать: Е =(0,2 +0,4) 103 м, при динамической 

балансировке; {(1+1,5)103, м, при статической балансировке); 

Map. общая масса вращающихся частей агрегата, кг; 

алоп максимально допустимая амплитуда смещения центра масс агрегатам, 

определяемая по табл. 3. 

Таблица 3 

Частота 

вращения 

агрегата, 200 |300 400 500 600 700 900 1200 1500 2000 

мин. 
3000 

Максимал 

ьно допус 

тимая ам 

плитуда 

смещения 

центра 0,22 10,2 0,181 0,16 [0,145 |0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 

масс агре 

гата, 

anon 103, м 

0,04 

Если общая масса агрегата (например, масса вентилятора с электродвигате 

лем и металлической рамой) меньше требуемой, необходимо увеличить ее до тре 

il 



буемой, например, частичным или полным заполнением внутреннего объема ме 
таллической рамы бетоном, или смонтировать агрегат на общей железобетонной 
(пригрузочной) плите. 

5.2. Требуемую суммарную жесткость виброизоляторов в вертикальном на 

правлении Кар Н/м, определяют по формуле 

Kay 4 и. (10) 

Где: Бдоп допустимая частота собственных колебаний виброизолированно 
го агрегата в вертикальном направлении, определенная по графику рис.1, Гц;, 

М» общая требуемая масса виброизолированного агрегата, кг, по форму 

ле (9). 

6. ВЫБОР ТИПОВ, КОЛИЧЕСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

6.1. Для снижения шума и вибрации, создаваемых агрегатами, имеющими 

частоты вращения менее 1800 Mun! предпочтительно применять пружинные виб 

роизоляторы; при частоте вращения 1800 мин” и более допускается применение 

также и резиновых виброизоляторов. Стальные виброизоляторы долговечны и 

надежны в работе, но они недостаточно снижают передачу вибраций высоких 
частот. Резиновые виброизоляторы эффективно снижают высокие частоты, но они 
обладают недостаточной виброизоляцией на низких частотах, и, кроме того, не 

достаточно долговечны. В общем случае наиболее эффективным является приме 
нение комбинированных виброизоляторов, состоящих из пружинных виброизоля 

торов, установленных на резиновых или пробковых прокладках толщиной 1020 
мм, прилегающих к опорной поверхности. 

Ai peratbl с динамическими нагрузками (вентиляторы, насосы, компрессо 

ры и т.п.) рекомендуется жестко монтировать на пригрузочной железобетонной 
плите или металлической раме, которая должна опираться на виброизоляторы. 

6.2. Виброизоляторы следует располагать таким образом, чтобы сумма 

проекций расстояний вертикальных осей виброизоляторов от центра масс на две 

взаимно перпендикулярные оси, расположенные в горизонтальной плоскости и 

проходящие через центр масс системы, равнялись нулю. 



6.3. Общее количество виброизоляторов и их размещение, те расстояния от 

центра масс агрегата по точек крепления виброизоляторов, определяют расчетом с yue 

том необходимости обеспечения устойчивости агрегата. 

6.4. Если согласно п.6. 1 выбраны пружинные виброизоляторы, расчет выполняют 

в следующем порялке. 

а) определяют по табл. 2 требуемую эффективность акустической виброизоля 

ции AL, дБ, в зависимости от вида виброизолируемого инженерного оборудования. 

6) определяют по рис. допустимую частоту собственных колебаний в верти 

кальном направлении виброизолируемого агрегата Е, „и, Гц в зависимости от частоты 

вращения виброизолируемого агрегата, мин”; AL, ab, и типа перекрытия. на котором 

он установлен: 

в) определяют по формуле (9) общую требуемую массу виброизолируемого агре 

гата Мер, кг; 

г) если общая требуемая масса M,,, кг, больше массы агрегата М, кг (по ис 

ходным данным), определяют пригрузочную массу Ми ‚ кг, по формуле" 

Mu М» Ma, (it) 

Если общая требуемая Macca M,, меньше массы агрегата M, To в дальнейшем в 

качестве Му, принимают М.. 
д} в соответствии с указаниями п.6.3 определяют необходимое количество виб 

PORZORATOPOR, п; 

определяют статическую нагрузку на один виброизолятор P,,, Н. по формуле 

rhe g 9,8 mo"; 
п количество виброизоляторов. 

ж) определяют расчетную максимальную рабочую нагрузку на один виброизоля 

TOP Риахрасч Н, по формуле 

P ope =P, 1 р РТ (13) 



где Рог стазическая нагрузка, определяемая по формуле {2) 

f основная расчетная частота вынуждающей силы агрегата. ц (по исход 

ным данным), 

4 Максимально допустимая амплитуда смешения центра масс агрегата 

(табл 3) м, 

3) определяют во формуле (10) требуемую суммарную жесткость всех виброи 

золя горов в вертикальном направлении K,,, Him, и затем 

требуемую жесткость в вертикальном направлении одного виброизолятора Кул, 
no формуле 

hyp (14) 

где л число виброизоляторов, 

и) находят по паспортным данным (например, рис. 2 для пружинных виброизо 

ляторов ДО и рис 6 для резиновых вибреизоляторов ВР), подходящий Tan виброизо 

лятора по максимальной рабочей нагрузке на один виброизолятор P,,,, выч HOKECTKOCTH 

одного виброизолятора в вертикальном направлении k,,, при этом должны соблюдать 

ся неравенства 

Ра» 2 Prax рас (15) 

ke S hap 

где Pray максимальная рабочая нагрузка Ha олин виброизолятор. Н. 

Рияхрас Максимальная расчетная рабочая нагрузка на один виброизолятор, 

Н, определенная по формуле (13), 

k, жесткость одного виброизолятора в вертикальном направлении, Н/м, 

{по паспортным данным. лля пружинных виброизоляторов типа ДО по данным на 

рис 2}, 

kp требуемая жесткость одного виброизолятора в вертикальном направ 

лении, определенная по формуле (14) 

Если эти условия не соблюдаются выбирают другой тия зиброизоляторов. 
к) определяют собственную частоту колебаний виброизолированного агрегата в 

вертикальном направлении Е, Ги, по формуле 

1 
Ё=— 6 7 tn P (16) 

я 
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Обозна |Макси — |Собствен Жёсткость [Высота Н |Осадка De, 

чение мальная {ная часто |в верти |в свобод |пружины, мм 
рабочая |таверти |кальном |HOMCoc |ммлпод 

нагрузка, |кальных ‘направле |тоянии, |макси 

Pas,H ржолебаний нии, MM мальной 
агрегата |к., кКА/м рабочей 

Е, Pu, при нагрузкой 
ак Роах. Н 

O38 122 3 45 72 27 30 i 
HO39 219 2,7 6.1 92,5 36 40 
HO40 339 2,5 8! 113 41,7 50 

ДО 540 24 12,4 129 43,4 54 
M042 942 2,1 165 170 57,2 72 1 
до43 1648 2,1 29,4 192 56° 80 

ДО44 2384 19 35,7 226 66,5 9% 

045 3728 18 44,2 281 84,5 120 

Puc. 2 Виброизоляторы ДО 
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где К, то же, что в формуле (15), 

g=9,8 we"; 
P., то же, что в формуле (12), 

л) определяют эффективность акустической виброизоляции AL, дБ, обеспечи 

ваемую подобранной системой виброизоляции по формуле (8), при этом Е, величина, 

рассчитанная по формуле (16). 

Найденное значение эффективности экустической виброизоляции AL, дБ, долж 

но быть больше AL,, дБ, определенного по табл. (2). 

65 Если согласно п. 6.1 выбраны резиновые виброизоляторы промьниленного 

изготовления, имеющие паспортные данные (см., например, рис 6 и Приложение 1, 

п.6), расчет выполняют в той же поспедовательности, что и для пружинных виброизо 

ляторов (см пб5). 

Если выбраны резиновые виброизоляторы не промьшленного изготовления в 

виде сплошных цилиндров, кубов или параплелепипедов квадратного сечения расчет 

выполняют в следующем порядке 

а) в состветствии сп 6 4 а.б,з.г) определяют требуемую эффективность акусти 

ческой виброизоляции AL, ab, допустимую частоту собственных колебаний в верти 

кальном направяении виброизолируемого агрегата Ё, yon Гц; общую требуемую массу 

виброизопируемого агрегата M,, кг; 

6) определяют суммарную площадь поперечного сечения всех резиновых виб 

роизоляторов ме, по формуле 

М. 5 
S= (17) 

o 

где M,, общая требуемая масса виброизолируемого агрегата, кг, 

#=9,8 м с. 
с допустимое статическое напряжение в резине, для резины с твердостью 

(по НЮюру A) до 40 принимается 0,10,3 МПа для резины с большей твердостью 0,3 
0,5 МПа; 

в) определяют площаль поперечного сечения одного вибронзолятора м’, пс 

формуле: 

s=S/, (18) 

где 5 суммарная нлощаль поперечного сечения, определенная по формуле (17); 

16 



п количество виброизоляторов. 

г) определяют поперечный размер одного виброизолятора; 

в виде цилиндра диаметр d, м: 

ra d=J, (19) 
я 

в виде куба или параллелепипеда квадратного сечения сторону квадрата,5, м: 

b=Js (20 

д) определяют требуемую суммарную жесткость  виброизоляторов в 

вертикальном направлении К. тр, Н/м, по формуле (10); 

рассчитывают рабочую высоту каждого. виброизолятора Hy, м, по формуле. 

E,'S Н, ——; (21 
Kop 

me Е. ” динамический модуль упругости резины, Па, определяемый 

ориентировочно по графику рис. 3 в зависимости ст твердости резины 

площадь поперечного сечения всех виброизоляторов, M7; 
Kap требуемая суммарная жесткость всех виброизоляторов, Н/м; 

ж) проверяют соблюдение условий устойчивости, при этом необходимо 

соблюдение неравёнств: 

для виброизоляторов в виле цилиндра 1,5Нр 9 8H, 
или для виброизоляторов в виде кубов или (22) 
параллелепипедов квадратного сечения 1,5Нр <5 8Нр 
где Нр рабочая высота виброизолятора, м, определяемая по формуле (21). 

Если эти условия не выполнены, необходимо выбрать резину с другой 

твердостью или отказаться от резиновых виброизоляторов и остановить выбор на 

пружинных виброизоляторах; 

3) спределяюг полную высоту виброизолятора H, м: 

пля виброизоляторов в виде цилиндров H=H, 1/84, 

или для виброизоляторов в виде кубов или (23) 
параллелепипедов квадратного сечения Н=Н, 1/85, 

” Более точные значения динамического модуля упругости резин следует определять экспериментальным 
путем. 
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н) определяют суммарную жесткость всех резиновых виброизоляторов в 

вертикальном направлении К, H/m, по формуле 

к 2:5 
H, 

где Eg, H, то же, что в формуле (21); 

к) определяют собственную частоту колебаний виброизолированного агрегата 8 

(24) 

вертикальном направлении Гц, по формуле 

t 
fot №, (25) 

где К; суммарная жесткость всех виброизоляторов в вертикальном 

направлении, определяемая по формуле (24), Н/м; 

My общая требуемая масса виброизолированного атрегата, кг; 

д) опренеляют эффективность акустической виброизоляции AL, ab, 

обеснечиваемую подобранной системой виброизоляник, по формуле (8). Значение 

эффективности AL, дБ не должно быть меньше AL» дБ, определенного по таби. 2. 

7. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1. Насосные установки, холодильные машины и элементы их сетей 

7.1.1. В системах трубопроводов, соединенных с насосом, должны применяться 

гибкие вставки резинотканевые рукава или резинотканевые рукава, армированные 

металлическими спиралями, в зависимости от гидравнического давления в сети. 

Гибкие вставки следует располагать как можно ближе к насосной установке как на 

нагнетательной, так и на всасывающей линиях. 

7.1.2. ри расчете виброизолирующих оснований под насосные установки и 

холодильные машины (далее агрегаты) должна учитываться продольная 

динамическая жесткость гибких вставок, которая соизмерима с жесткостью 

виброизоляторов, а во многих случаях выше ее. 
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713 Общую требуемую массу агрегата Mp, кг, определяют по формуле 

Мь=ь (Кь+К,), (26) 

где р =0,00084 c*, 

К» продольная динамическая жесткость гибких вставок Н/м при распо 

ложении гибких вставок горизонтально учитывается их суммарная продольная жест 

кость при расположении одной гибкой вставки вертикально, а второй горизонтально 

учитывается только продольная жесткость вертикальной гибкой вставки), 

К, суммарная динамическая жесткость виброизоляторов в направлении, 

параллельном продольной оси гибкой вставки, Н/м (при расположении одной гибкой 

вставки вертикально, а второй горизонтально учитывается обтная жесткость виброизо 

ляторов в вертикальном направлении) При горизонтальном расположении двух гибких 

вставок учитывают общую жесткость виброизоляторов в горизонтальном направлении 

714 Продольную динамическую жесткость гибких вставок из резинотканевых 

рукавов K,, Н/м, со свободной длиной 750 мм следует определять по графику на рис. 4. 

Суммарную жесткость пружинных виброизоляторов в вертикальном направле 

нии определяют по паспортным данным на виброизоляторы рис 2, а в горизонтальном 

направлении с помомью графика на рис 5 Суммарную жесткость резиневых виброи 

золяторов непромьиплениого изготовления в виде цилиндров или нараплелепипедов, в 

вертикальном направлении К, рассчитывают по формуле (24), а жесткость в горизон 

тальном направлении по формуле 

K,=K_—= (27) 

где K., К, суммарные жесткости всех резиновых виброизоляторов, соответст 

венно в горизонтальном и вертикальном направлениях, Н/м, 

H,, Н рабочая и полная высоты виброизолятора, м, определенные соответст 

венно по формулам {21) в (23), 

715 Производят предварительный расчет требуемой условной массы My, угл. КГ, 

в зависимости от продольной динамической жесткостя гибких вставок по формуле 

Myp vo, “0,00084K,, (28) 

rae K,, то же, что в формуле (26) 



К rs, Him105 

960 р 

» р. 
440 р 

40 50 65 75 100 125 #0 
9, мы 

Рис. 4. Зависимость продольной динамической 

жёсткости К,» гибких вставок BIH от их 

внутреннего диаметра по данным Сан 
техНИИпроекла) 
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деформация сжатия пружины нод вертикальной нагрузкой; 

De средний диамезр пружины,мм; 

Hp высота пружины под нагрузкойР,мы: 

Puc. 4 Отношение жёсткостей пружины в горизонтальном H 

вертикальном направлениях 



74.6. По полученному (формула 28) значению требуемой условной массы 

Мери» производят в соответствии с разделом 6 подбор виброизоляторов по паспорт 

ным данным (рис. 2, 6), а затем ведут уточненный расчет общей требуемой массы виб 

роизолированного агрегата M,, с учетом жесткости виброизоляторов по формуле (26) 

По вычисленному значению массы M,, проверяют правильность подбора виброизоля 

торов: если Pray ис. И К, тр, Определенные по формулам (13) и (14), при полученным по 

формуле (26) M,, не удовлетворяют неравенствам (15) для выбранного виброизолято 

pa, то следует выбрать пругой виброизолятор, удовлетворяющий неравенствам (15) 

7.4.7. В связи с высокой суммарной жесткостью упругой системы 

(виброизоляторы и гибкие вставки), для обеснечения £,,,,,{ рис. собственной массы 

агрегата, как правило, бывает недостаточно и поэтому приходится использовать нри 

грузочную массу, определяемую по формуле (11). 

7.1.8. Для обеспечения снижения уровня шума, передающегося по трубопрово 

дам в помещения зданий, необходимо соблюдать следующие условия: 

не лопускать пропуска труб систем отопления и волосвабжения через меж 

квартирные стены; 

изолироваль трубопроводы в местах их прохождения через ограждающие кон 

струкщия зданий с помощью мягких эластичных прокладок по всему свободно 

му объему отверстия в ограждении, а места крепления трубопроводов к ограж 
дениям виброизолировать с помоню гибких кронкатейнов с эластичными про 

кладками; 

ограничиваль в системах водоснабжения скорость движения воды (не более |,5 

м/с в магистралях и стояках и 2,5 м/с в подводках к водоразборным кранам); 

использовать плавные переходы и соединительные фасонные части с большими 

радяусами закруглений для прелотврашения резких поворотов ваправлений тру 

бопроводов; 

предусматривать в вертикальных шахтах для труб стояков зодоснабжения и ка 
нализации поэтажные монолитные диафрагмы на уровне междуэтажных пере 

крытий, имеюнше такую же толщину как и перекрытия. При этом пролуск труб 
через диафрагму должен осуществляться в эластичных гильзах. 
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Обозначение Рабочая нагрузка Вертикальная жест Выкота в свободном 

Pras, H” кость, H/m102*" состоянии H, мм 

BP 201 375 250 
BP 202 750 500 100 

BP203 1500 1000 

BP 301 2820 1250 

BP 302 3500 1600 158 

BP 303 4500 2000 

Рис. 6. Резиновые виброизоляторы ВР 

” Рабочая нагрузка определена при вертикальной деформации 15% 
Горизонтальная жесткость виброизоляторов типа ВР составляет 30% от вертикальной жест 

кости 
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Промежутки между наружной стороной эластичных гильз и диафрагмами долж 

ны быть замоноличены бетоном. 

7.1.9. Нри проектировании акустической виброизоляции насосных установок и 

холодильных машин рекомендуется пользоваться технической документацией, лере 

численной в табл. 4. 

Таблица 4 

Наименование Обозначение 
документа документа 

1. Виброизолирующие основания и гибкие 
вставки  центробежновихревых  самовсасы 
вающих насосов типа ВК, ВКС, ЦВ 

Типовая серия 5.9041702.75 Сан 
техНИИпроскт 

2. Виброизолирующие основания под насосы 
BKC иНЦС 

Типовая серия 5.904.92711.86 Сан 
техНИИпроект 

3. Виброизолирующие основания для консоль 
ных насосов различных типов 

Типовая серия 3.904.11708.91 Сан 
техНИИпроект 

4. Установка холодильных машин для систем 
KB наваброоснованиях 

Тиновая ‘серия 5.9046008.92 Сан 
техНИИпроект 

5. Виброизолирующие основания для насосов 
марки Д 

Рабочие чертежи повторного приме 
нения серии Ж$1105.86. Сантех 
НИИпроект 

Примечание: При использовании типовых установочных чертежей виброизоля 

пионных систем агрегатов необходимо следить за тем, чтобы исполнение агрегата, его 

масса, марка электродвигателя:и все другие параметры, а также тины зиброизоляторов 

строго соответствовали указанным в типовых чертежах. 

7.2. Вентиляционные установки 

7.2.1. Акустическую виброизоляцию вентиляционных установок следует рассчи 

тывать в соответствии с разделами 46, при этом рекомендуется предварительно вы 

брать количество виброизоляторов п, исходя из размеров (в нлане} рамы и массы вен 

тилятора. Жесткостью гибких вставок на всасывающей и нагнетательной сторонах вен 

тиляционной сети можно пренебречь. 

7.2.2. В настоящее время практически все вентиляторы, выпускаемые промыш 

ленностью комплектуются, по требованию заказчика, виброизоляторами, а гибкие 

серийно тиновой серии  5.90438  ГПИ 

«Проектпромвентиляния». В «Руководствах» СантехНИИпроекта по подбору вентиля 

25 
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торов соответствующего типа приведены схемы расположения виброизоляторов с 

указанием их типа для всех типоразмеров вентиляторов (См. например, «Руководство 

по подбору радиальных вентиляторов ВР8677 и ВР30045» M., СантехНИИпроект. 

1998) 

73 Лифтовые установки 

73 Е Для зашиты от структурного шума лифтовой установки ес приводной дви 

татель с редуктором и лебедкой, устанавливаемые обычно на одной общей раме, 

должны быть виброизолированы от опорной поверхности. Современные лифтовые 

приводные агрегаты комплектуют соответствующими виброизоляторами, установлея 

ными под металлическими рамами, на которых жестко крепят двигатели, редукторы и 

лебедки, в связи с чем дополнительная виброизоляния приводного агрегата, как прави 

ло, не требуется В практических целях необхолимо следить за тем, чтобы виброизоля 

ция не была нарушена случайными жесткими мостиками между металлической рамой и 

опорной поверхностью, а подводящие электрокабели должны иметь достаточно длин 

ные гибкие петли 

74 Встроенные трансформаторные подстанции 

741 Трансформаторы встроенных в здания трансформаторных подстанций яв 

ляются источниками вибраций, зызывающих распространение по строительным конст 

рукциям структурного шума с основной частотой 100 Гц. 

Для защиты от этого шума жилых и иных помешений с нормируемыми уровня 
ми шума необходимо соблюдать нижеперечисленные условия. 

помещения встроенных трансформаторных подстанций не должны примыкать к 

защищаемым от шума помещениям: 

встроенные трансформаторные подстанции должны располагаться в подвалах 

или первых этажах зданий; 

трансформаторы должны быть установлены на резиновые виброизоляторы, рас 

считанные в соответствии с п. 66, 
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© Электрические щиты, содержащие электромагнитные коммуникационные an 

паралы, н отдельно установленные масляные выключатели с электрическим приводом 

монтируют на резиновых виброизоляторах Воздушные разъелинители не требуют виб 

роизоляции 

© Вентиляционные устройства помещений встроенных трансформаторных под 

станций должны быть оборудованы глушителями шума, расчет которых производится в 

соответствии с «Руководством по расчету и проектированию шумоглушения вентиля 

цнонных установою», М Стройиздат, 1982 

Для дополнительного снижения шума ст зстроенной трансформаторной пол 

станции целесообразно обработать потолки и внутренние стены помещения подстан 

ции до уровня м от пола звукологлошающей облицовкой 

75 Встроенные индивидуальные тепловые пункты (ИТИ) 

751 Во встроенных тепловых нунктах основными источниками вибраций яв 

ляются насосы. Поэтому вяброизоляиию инженерного оборудования тепловых пунк 

тов следует проектировать и рассчитывать в соответствии с разделом 7 

75.2. Для снижения перелачи вибраций на несущие конструкции зданий от 

встроенных ИТП нелесообразно предусматривать в их помещениях « плавающий» пол, 

на который устанавливаются на виброизоляторах насосы и другое вибрирующее обору 

дование 

76 Крьниные котельные 

7.5 1. Источниками воздушного шума крышных котельных являются водогрей 

ные котлы, снабжаемые газовыми горелками, а источниками вибраций и структурного 

шума насосные агрегаты, вентиляторы и дымососы. 

76.2. В котельных контейнерного тила источниками внешнего возлушного Wyma 

являются вытяжные трубы котлов, отверстия для естественной вентилянии контейнера 

и стенки контейнера, через которые воздушный ity проникает на окружающую терри 

торию. 
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763 Шумовые характеристики оборудования котельных должны приводиться в 

соответствующих паспортных данных В случае их отсутствия необходимо проводить 

измерения шума оборудования крышных котельных. 

764 Снижение воздушного шума достигается установкой трубчатых глушите 

лей на вытяжные трубы. пластинчатых глушителей на отверстия естественной вентиля 

ции 

Шум, проникающий через стенки контейнера, обычно имеет более низкий уро 

вень, но, в случае необходимости, его снижение достигается повьшшением звукоизоля 

ции ограждающих конструкции контейнера. 

76 5. Расчет и выбор мероприятий по снижению воздушного игума, основным из 

которых является устройство глушителей шума, производится с помошью 

«Руководства по расчету и проектированию нгумоглушения вентиляционных устано 

вок» М Стройиздат, 1982 

766 Для снижения вибраций и структурного шума контейнерные котельные 

должны быть виброизолированы с помошью резиновых виброизоляторов Допускается 

устанавливать контейнеры крышных котельных непосредственно на конструкцию 

верхнего перекрытия при условии устройства между перекрытием м контейнерами уп 

ругого основания из материала с низким динамическим модулем упругости (например, 

минераловатные и стекловолокнистые плиты) 
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Приложение 

(информационное) 

Виброизоляторы и гибкие вставки 

1. Пружинные виброизоляторы изготавливаются двух типов 

с постоянной жесткостью и переменной частотой собственных колебаний, за 

висяшей от нагрузки, 

с переменной жесткостью (зависящей от нагрузки) и постоянной частотой соб 

ственных колебаний {равночастотные виброизоляторы) 

2 Для виброизоляции инженерного оборудования в настоящее время наиболее 

широко используются пружинные виброизоляторы с постоянной жесткостью типа ДО 

38 ДО 45, изготавливаемые по ТУ 36183275 Вологодским производством СП 

“Интерконвент” (160026.г Вологда, ул.Преображенского, 30} 

Габаритные чертежи и технические характеристики приведены на рис 2 

3. Для вентиляторов ВЦ476 № 10 и 12,5 5го конструктивного исполнения по 

ГОСТ 597690 применяются равночастотные пружинные нилинлрические зиброизоля 

торы типа ВЦ476101108 изготавливаемые учреждением ЮЕ 31228 (Украина, 

343740, г. Торез, Донецкой обл.). 

4. Для вентиляторов ВЦ 476 № 8 и № 10 применяются равночастотные пружин 

ные виброизоляторы типа 19808.05 000, изготавливаемые учреждением OY/8 

(Украина, 333026, г Симферополь). 

5. Для вентиляторов ВЦ 476 № 16 и № 20, используемых дая комплектации 

пентральных кондиционеров КТЯ:3, применяются конические виброизоляторы типа 

ВЦ 4761504А, изготавливаемые заводом “Кондиционер” (Украина, 310044, 

г.Харьков, Московский проспект, 257). 

6. В качестве резиновых виброизоляторов нелесообразно использовать виброи 

золяторы тина ВР, изготавливаемые в соответствии с ОСТ 95.1019686 предприятием 

“Вибротехника” (Москва, Болыная Ордынка, 29) 

7. Для снижения структурного клума от вентиляторов на сторонах нагнетания н 

всасывания используются гибкие вставки из льняной парусины, изготавливаемые в с0 
ответствии с типовыми чертежами серии 5.90438 (разработаны [TIM 

“Проектиромвентилящия”, 1986). 



продолжение приложения 

На стороне всасывания устанавливаются вставки круглого поперечного сечения 

длиной до 250 мм в зависимости от номера вентилятора, а на стороне нагнетания 

вставки прямоугольного поперечного сечения той же длины. 

Вставки применяются при температуре перемешаемой срелы от минус 50 до 

алюс 50° С. 

8. Для насосов и холодильных машин используются гибкие вставки BIH кругло 

го поперечного сечения в виде резинотканевых рукавов, изготавливаемых по TY 36 

244782 АО “Завод Сантехпром” (107241, Москва, Амурская, 9/6). 

Температура перемешаемой воды до 100° С 

Общий вид гибких вставок BCH 

№ 
5 

950 

Технические характеристики гибких вставок BH 

Обозначение вставки Внутренний диаметр встав Рабочее давление, 
ки (но рукаву), Ден „мм Mila 

ВЕН 50 50 50 0,6 1.6 
ВГН 65 65 65 « 
BIH 75 80 75 « 
ВЕН 90 80 90 « 
BH 100 100 100 « 
Bry 114 125 114. 0,6 1,0 
BH 125 125 125 « 

BIH 138 125 138 « 
ВЕН 150 150 150 « 
BUH 200 200 200 0,5 



Приложение 2 

Примеры расчета акустической виброизоляции 

вентиляционных и насосных установок 

Пример расчета 

Залание; 

Рассчитать акустическую виброизолянию центробежного вентилятора BLI475 
№ 12,5 по ГОСТ 596090), установленного на перекрытии из легкого железобетона 

{© 300 кг/м?) в здании офиса категории Б (по МГСН 2 0497) 

Исходные данные. 
Частота врашения вентилятора М, 600 мин" f= 10 Гц) 

Частота врашения электродвигателя М, 975 мин” Е, 16,2 Гц) 

Macca агрегата М, 1020 кг 

Общая масса вращающихся 

частей Мьх 250 к 

Вентилятор динамически отбалансирован 

Решение. 

1. В соответствии с п.5.1 принимаем эксцентриситет вращающихся частей arpe 

rata 0,2103 м. Исходя из частоты вращения вентилятора (600 мин“), определяем по 

табл. 3 максимально допустимую амплитуду смещения центра масс агрегата а», 

0,145103 м 

2 По таблице 2 определяем требуемую эффективность акустической виброизо 

manu AL, 24 дБ. 

3 По графику na рис. находим допустимую частоту собственных колебаний в 

вертикальном направлении виброизолируемого агрегата при размещении его на пере 

крытии из легкого бетона (кривая «в» на рис. 1) 
Влов 3,2 ГИ. 

4. По формуле (9) определяем общую требуемую массу виброизолируемого аг 

регата. 

2,50,2 +107 250 
0945107 8? 
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продолжение прилржения 2 

5 Tax как масса агрегата М, (1020 кг) больше требуемой массы M,, (862 кг), 

пригрузочная масса не требуется и для дальнейшего расчета в качестве M,, принимаем 

массу агрегата 1020 кг 

6 В соответствии с пб выбираем пружинные виброизоляторы Принимая 

количество виброизоляторов N= 5, определяем по формуле (12) статическую нагрузку 

на один виброизолятор 

1020 9,8 „=; 1999 H 2000 H 

7 Определяем расчетную максимальную нагрузку на одия виброизолятор по 

формуле 13 

L54(3,14)°(10y 0,145107 
109.8 Рони 2000 2000 2018 H 

8 Определяем требуемую суммарную жесткость виброизоляторов в верти 

кальном направлении K,,. по формуле (10) 

К, 4(3,14)? (3,2)' 1020 411930 Н/м 

и требуемую жесткость одного виброизолятора k, в вертикальном направлении по 

формуле (14) 

Kap =411930/5 82385 Him 

9 По нагрузке Рих раз Я kp, Пользуясь таблицей на рис 2, выбираем виб 

роизолятор типа Д044 Для него Ри. 2380 Н, К, 35700 His, 

10 Проверяем, удовлетворяет ли выбранный тип виброизолятора неравенствам 

(15) 

2380 >2018 H 

35700 82385 Him 

Необходимые условия выполнены. 

11. Определяем собственную частоту колебаний виброизолированного агрегата 

в вертикальном направлении по формуле (16) 

р 1 [357009,8 212 Ги 72314) 2000 
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продолжение приложения 2 

12 Определяем величину эффективности акустической виброизоляции AL по 

формуле (8) 
102 

AL= 26,6 ab 24 ab AL, 

Нодобранная зиброоизоляция обеспечивает требуемую эффективность 

Пример расчета 2 

Задание 

Рассчитать акустическую виброизолянию вентилятора AMP [12 М2, установлен 

ного в подвальном этаже административного здания категории Б по МГСН 

20497) 

Исходные данные 
Частота вращения Ng =3000 мин” 50 Ги\ 

Масса агрегата. М. 89,8 кг 

Масса вращающихся частей М». 19 кг 

Агрегат динамически отбалансирован. 

Решение” 

1 В соответствии с п.5 принимаем эксцентриситет вращающихся частей агре 

гата 0,210° м Исходя из частоты вращения вентилятора (3000 мин"), определяем 

to табл. 3 максимально допустимую амплитулу смешения центра масс агрегата а» 
0,04107 м 

2. По табл 2 находим требуемую эффективность виброизоляции агрегата AL,, 
26 дБ. 

3 Но гграфику на рис. находим допустимую частоту собственных колебаний в 

вертикальном направлении зиброизолируемого агрегата при размещении его в под 

вальном этаже 

Е жа 1 ГВ. 

4. По формуле (9) определяем требуемую массу виброизолированного агрегата 
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продолжение приложения 2 
3 

Е 
5 Так как требуемая масса больше массы агрегата, применяем прягрузочную 

массу M,(cm n 6 4r), рассчитываемую по формуле (11) 

Мл 238 89,8 148 кг 

В качестве пригрузочной массы используем железобетонную плиту толитиной 

120 мм с площадью поперечного сечения F ~1,18 м? (плотность бетона 2300 кг/мз) 
6. В соответствии с 16.1 применяем резиновые виброизоляторы 

Для изготовления виброизоляторов выбираем резину на основе натурального 

каучука со следующими характеристиками 

тверлость 56 епиниц (по Шору А) 

динамический модуль 
упругости Ea по графику на рис 3) 3,010° Па 

допустимое статическое 
напряжение с 0,310° Па (пон 6.56) 

По формуле (17) рассчитываем суммарную площадь поперечного сечения всех 

резиновых зиброизоляторов 5: 

23898 
S=—— 0,007 

3108 x 
и площадь поперечного сечения одного виброизолятора по формуле (18), при 

нимая OOmes количество виброизоляторов п=4 

0,0078 
0,002 м? 

Рассчитаем параметры виброизолятора в виле параллелепипеда квадратного се 

чения.Размер стороны квадрата 5 можно рассчитать по формуле (20) 
5 0,002 0,045 м 

7. Определяем требуемую суммарную жесткость всех виброизоляторов К, zp HO 

thopmyne (10). 

Kp =4(3,14)? (14)? 238 1135747 Н/м 
8 Рассчитываем рабочую высоту H, виброизолятора по формуле (21) 

3108 0,0078 
35747 

70,0021 
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нродолжение приложения 2 

9. С помощью неравенства (22) проверяем рассчитанные виброизоляторы на ус 

тойчивость: 

1,50,021 0,045 <8 0,021 

0,03 0,056 0,168 

Устойчивость виброизоляторов обеспечена. 

10. Определяем суммарную жесткость всёх виброизоляторов K, по формуле (24) 

3.105 0,0078 
К, 0,021 

=1114286 Н/м 

1. Рассчитываем частоту собственных колебаний виброизолированного агрега 

та в вертикальном направлении по формуле (25) 

1 1114286 
“Faia VY 238 108TH 

12. Определяем величину эффективности акустической виброизоляции AL по 

формуле (8) 

502 м. 04 о! 
Полобранная виброизоляция обеспечивает требуемую эффективность 

201g 26,04 26 ab AL, 

Задание: 

Рассчитать акустическую виброизоляцию центробежного насосного агрегата 

К 6550160А, установленного на перекрытии из тяжелого железобетона G= 550 кг/м”) 
жилого дома категории Б по МГСН 2.0497). 

Исходные данные: 

Честота вращения насоса N= 2850 мин” (47,5Гц) 

Macca насосвого агрегата М. 115 кг 

Диаметр гибких вставок 

ва всасывании 4; 65 мм 

на нагнетании d; 59 мм 
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продолжение приложения 2 

Гибкие вставки расположены горизонтально, параллельно одна другой 

Агрегат динамически отбалансирован. 

Решение 

1 В соответствии с п 5.1 принимаем эксцентриситет вращающихся частей arpe 

rata в 0,310° м. Исходя из частоты вращения вентилятора (2850 мин”), определяем 

по табл. 3 максимально допустимую амплитуду смемения центра масс arpe©rata 24, 

0,0310° м 

2 Но табл 2 находим требуемую эффективность виброизоляции насосного агре 

гата AL, 26 ДБ 

3. По графику на рис определяем допустимую частоту собственных колебаний 

в вертикальном направлении виброизолируемого агрегата при размещении его на желе 

зобетонном перекрытии (кривая «б» на рис 1) 

Ь gon 6,8 ГЦ 

4 По графику на рис 4 определяем продольную динамическую жесткость гиб 

ких вставок 

К.» 1 200000 Н/м 

K.2 130000 Н/м 

5 По формуле (28) определяем требуемую условную массу виброизолируемого 

агрегата Ma yer » Учитывая только продольную линамическую жесткость гибких вста 

ВОК 

Mop yer 0,00084x(200000 130000} 277 кг. 

6. В соответствии с пб 1 выбираем резиновые виброизоляторы. Принимая ко 

пичество зибпоизоляторов п= 4, опреленяем по формуте (12) статическую нагрузку на 

один виброизолятор 

P= as 678,7= 680H 

7 Определяем расчетную максимальную нагрузку на один виброизолятор по 

формуле 13 

1.54(314) (47.5)? 0,03107° 
=6 Роме 680 

1098 
680 708H 
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продолжение приложения 2 

8. Определяем требуемую суммарную жесткость виброизоляторов в вертикаль 

ном направлении K, по формуле (10) 

К 4.(314)? (6,8)° .277 505146 Him 
и требуемую жесткость одного виброизолятора К, т› в вертикальном направлении по 

формуле (14) 

Kew 505146/4 126286 Him 
9. По нагрузке Рик рыч И К,зр» Пользуясь таблицей на puc.6, выбираем виброизо 

лятор тина ВР202. Для него Рик 1000 Н, К, 50000 Н/м 

10. Проверяем, удовлетворяет ли выбранный тип виброизолятора неравенствам 

{15). 

750 >708 Н 

50000 126286 Н/м 

Необходимые условия выполнены. 

ИН. По формуле (26) определяем общую требуемую массу виброизолируемого 

агрегата принимая К, =0,3 К, (см. второе примечание к рис. 6) 

М». 0,00084 (200000+130000+5000040,3)=327 кг 

12. По формуле (12) определяем уточиенную статическую нагрузку на один виб 

роизолятор при M,, 327 кг. 

13. Но формуле (13) рассчитываем уточненную максимальную нагрузку на один 

виброизолятор 

L54(3,14)?(47,5) 0,03107 
109,8 

14.Tlo формулам (10) и (14) определяем уточненные значения требуемой сум 

марной жесткости виброизоляторов в вертикальном направлении К„р и требуемой же 

сткости одного виброизолятора в вертикальном направлении К.» 
Kp =4(3,14) (6,8)° 327 596327 Hi 

801= 834H Р мери 801+ 

Кр =596327/4 149080 Н/м 
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продолжение приложения 2 

15 Данные табл рис 6 показывают, что выбранный ранее (п 9 данного примера 

расчета) тип виброизолятора BP202 по новому значению Pry. pecs, HE удовлетворяет не 

равенствам (15) В соответствии сп 7 16 выбираем по табл. рис 6 тип виброизолятора 

ВР203, тогда неравенства (15) 

1500 834 Н 

100000 149080 H/m 

Необходимые условия при виброизоляторах ВР203 выполнены. 

16 Определяем собственную частоту колебаний виброизолированного агрегата в 

вертикальном направлении по формуле (16) 

i 1000009,8 
2.314 801 

5,6 Гц 

17 Определяем величину эффективности акустической виброизолянии AL по 

формуле (8) 

AL 562 =37 2B >26 nB= Aly 
Подобранная виброизоляция обеспечивает требуемую эффективность 
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